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LT  Nešiojamasis oro kondicionierius 
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

SAC MT9020C / SAC MT1220C  
SAC MT1224CH / SAC MT1225CH
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LT Nešiojamasis oro kondicionierius 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Šis simbolis nurodo, kad instrukcijų ignoravimas gali lemti mirtinus ar 
sunkus sužeidimus.

PERSPĖJIMAS: norint apsisaugoti nuo naudotojo arba kitų 
žmonių mirties ar sužeidimų bei nuosavybės sugadinimo, reikia 
vadovautis tolesnėmis instrukcijomis. Netinkamas naudojimas 
dėl instrukcijų ignoravimo gali sukelti mirtį, žalą arba pažeidimus.

■■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo. 
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

■■ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo 
pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios 
kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo 
maitinimo laidas arba kištukas.

■■ Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimų ar protine 
negalia, taip pat stokojantiesiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar 
apmokomi, kaip naudotis prietaisu, kompetetingo už jų saugumą atsakingo 
asmens. (bus taikoma kitoms, ne Europos, šalims).

■■ Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
■■ Šį prietaisą privaloma saugoti taip, kad jis nebūtų mechaniškai pažeistas.
■■ Šį prietaisą privaloma laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, kurios matmenys 
atitiktų nurodytuosius jo naudojimo instrukcijoje.

■■ Prietaisą privaloma laikyti patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojama atvira liepsna 
(pvz., veikiantis dujinis prietaisas) arba kurioje nėra užsiliepsnojimo šaltinių (pvz., 
veikiančių elektrinių šildymo elementų).

■■ Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės 
nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

■■ Sumontuoti reikia pagal sumontavimo instrukcijas. Netinkamai sumontavus, 
galimas vandens nuotėkis, elektros šokas ar gaisras.
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■■ Norėdami sumažinti gaisro arba elektros šoko pavojų, nenaudokite šio prietaiso 
su jokiais kietųjų puslaidininkių greičio reguliavimo įrenginiais.

■■ Prietaisą reikia sumontuoti pagal vidaus elektros instaliacijos nacionalinius 
reglamentus.

■■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Jei lizdas, kurį norite naudoti, 
nėra tinkamai įžemintas arba nėra apsaugotas grandinės pertraukikliu arba 
saugiklių su laiko atidėjimu (saugiklio / grandinės pertraukiklio tipą nustato 
maksimali įrenginio srovė. Maksimali srovė nurodyta verčių etiketėje, esančioje 
ant įrenginio), įrengti tinkamą lizdą paprašykite kvalifikuoto elektriko.

■■ Šiuo prietaisu naudokitės tik naudotojo vadove nurodytais tikslais.
■■ Maitinimo lizdas privalo būti lengvai pasiekiamas, kad prireikus maitinimo laidą 
galima būtų greitai atjungti nuo maitinimo lizdo.

■■ Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite 
jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiui 
skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios 
medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!

■■ Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
■■ Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiui, ant ilgaplaukių 
arba storų kilimų.

■■ Šį prietaisą galima naudoti tik ant sauso stabilaus lygaus horizontalaus paviršiaus. 
Kitaip gresia pažeidimai arba didelis triukšmas ir vibracija.

■■ Prietaisas turi transportavimo ratukus, todėl būkite atidūs, kad vežant jis 
nenukristų nuo laiptų arba nenuriedėtų nuožulniais paviršiais. Jei būtina, 
užfiksuokite ratukus stabdikliais.

■■ Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis. Prieš pradėdami surinkinėti šį 
prietaisą, įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

■■ Naudokite tik su prietaisu pateiktas tokius priedus ir dalis ir sumontuoti aiškiai 
numatytus įrankius. Nestandartinių dalių ir priedų naudojimas gali sukelti 
nuotėkį, elektros šoką, gaisrą, sužeidimus ar žalą nuosavybei.

■■ NEKOREGUOKITE įrenginio maitinimo laido ilgio, nejunkite prie įrenginio 
pailginimo laido.

■■ NEJUNKITE įrenginio prie maitinimo lizdo, kur jau prijungti kiti elektriniai 
prietaisai. Netinkamai maitinimo pasirinkimas gali sukelti gaisrą arba elektros 
šoką.

■■ Neapdenkite maitinimo laido kilimu. Nedėkite ant maitinimo laido kilimų, 
lentelių ar kitų dangų. Netieskite maitinimo laido po baldais arba prietaisais. 
Nutieskite maitinimo laidą taip, kad nebūtų grėsmės ant jo laipioti ar tampyti jį.
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■■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar jis tinkamai 
surinktas pagal šiame naudojimo vadove pateiktus nurodymus

■■ Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba drėgnos. Ypač, kai jis 
yra prijungtas prie maitinimo lizdo.

■■ Saugokite prietaisą nuo vandens lašų ir purslų, nenardinkite jo į vandenį ar kokį 
nors kitą skystį. Kitaip, iš karto ištraukite prietaisą iš maitinimo lizdo.

■■ Neuždekite oro įleidimo ar išleidimo angų ir nieko į jas nekiškite. Antraip prietaisas 
gali būti sugadintas.

■■ Prietaisui veikiant aplink jį iš visų šonų privalo būti palikti bent 30 cm laisvos 
vietos tarpai orui cirkuliuoti.

■■ Stenkitės, kad jūsų ilgai neveiktų šalto oro srovė. Ji gali turėti neigiamo poveikio 
jūsų sveikatai.

■■ Norėdami prietaisą įjungti ar išjungti, visada spauskite atitinkamus valdymo 
skydelio arba nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Neišjunkite prietaiso, 
atjungdami jo maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo.

■■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo, kai jį paliekate be 
priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį perstatydami, surinkdami ar valydami.

■■ Nebandykite nuimti prietaiso išorinio gaubto.
■■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido 
kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

■■ Jeigu maitinimo laidas arba kištukas būtų kaip nors apgadinti, prietaisu 
nesinaudokite.

■■ Prietaisą laikykite pastatę vertikaliai. Jį galima transportuoti pastačius vertikaliai 
arba paverstą į šoną. Jei prietaisu jau naudojotės, patikrinkite, ar iš jo išleistas visas 
kondensatas. Pervežę jį į kitą vietą, palaukite bent 1 valandą prieš pradėdami 
juo naudotis.

■■ Jei įrenginys jį naudojant apverčiamas, jį išjunkite ir iš karto atjunkite nuo 
maitinimo lizdo. Apžiūrėkite, ar jis nepažeistas. Jei įtariate, kad įrenginys galėjo 
būti pažeistas, susisiekite su techniku arba klientų aptarnavimo tarnyba.

■■ Audros metu, kad apsisaugotumėte įrenginį nuo žalos trenkus žaibui, maitinimą 
reikia atjungti.

■■ Atjunkite prietaiso maitinimo tiekimą, jei pasigirsta keistų garsų, atsiranda kvapų 
ar dūmų.
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■■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite 
prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba 
keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. 
Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis 
į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Įspėjimas!
Gaisro pavojus.

SPECIALŪS PERSPĖJIMAI APIE PRIETAISUS, KURIUOSE NAUDOJAMOS 
ŠALDALO DUJOS R290
■■ Atidžiai išstudijuokite visus įspėjimus.
■■ Atšildyti ir valyti nenaudokite jokių kitų įrankių, išskyrus rekomenduojamus 
gamintojo.

■■ Šį prietaisą privaloma statyti patalpoje, kurioje nėra be perstojo veikiančių 
užsiliepsnojimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, dujinių ar elektrinių 
prietaisų).

■■ Jokiais būdais jo negręžkite ir nedeginkite.
■■ Šaldalo dujos gali būti bekvapės.
■■ Neuždenkite ventiliacinių angų.
■■ Šį prietaisą privaloma statyti 14 m2 arba didesnėse patalpose.
■■ Šiame prietaise yra maždaug 280 g šaldalo dujų R290.
■■ R290 yra šaldalo dujos, kurios atitinka Europos aplinkos apsaugos direktyvas. 
Nekalkite ir negręžkite jokių skylių jokioje aušinimo grandinės dalyje.

■■ Patalpa, kurioje šis prietaisas bus įrengtas, naudojamas arba saugojamas, privalo 
būti apsaugota, kad joje neprisikauptų ištekėjusio šaldalo, nes įjungus elektrinį 
šildytuvą, viryklę ar kitą uždegimo šaltinį, šaldalas gali užsiliepsnoti ir sukelti 
sprogimą arba gaisrą.

■■ Šį prietaisą privaloma saugoti taip, kad būtų išvengta jo mechaninio pažeidimo.
■■ Asmenys, montuojantys aušinimo sistemas arba jas remontuojantys, privalo 
gauti atitinkamą įgaliotosios įstaigos leidimą, kuriame nurodoma, jog tas asmuo 
yra turi tinkamą kvalifikaciją dirbti su šaldalais pagal specialų šio sektoriaus 
asociacijos vertinimą.
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■■ Techninės priežiūros darbai privalo būti vykdomi tik remiantis šio prietaiso 
gamintojo rekomendacijomis. Techninės priežiūros ir remonto darbai, kuriems 
atlikti prireikia kitų kvalifikuotų specialistų pagalbos, gali būti vykdomi tik 
prižiūrint specialiems degių šaldalų sektoriaus specialistams.

■■ Kokio tipo šaldymo dujos naudojamos jūsų prietaise, žr. techninių duomenų 
lentelę.

■■ Reikia vadovautis nacionaliniu dujų reglamentavimu.
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LT Nešiojamasis oro kondicionierius 
Naudojimo instrukcija

■■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. 
Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

■■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo 
galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1	 Oro išleidimo anga
A2	 Valdymo skydelis
A3	 Rankenos (abiejuose šonuose)
A4	 Transportavimo ratukai
A5	 Oro išleidimo anga

A6 	 Maitinimo kabelis
A7	 Viršutinė oro įleidimo anga
A8	 Viršutinė išleidimo anga
A12	 Apatinė oro įleidimo anga
A10 	Kondensato išleidimo anga

PRIEDŲ APRAŠAS
B1	 Lanksčioji oro išleidimo žarna
B2	 Langinis išleidimo lizdas
B3	 Antgalis
B4	 Nuotolinio valdymo pultas

B5	 Kondensato išleidimo žarna
B5	 Audeklinis lango sandariklis 

(nepavaizduotas)

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
C1	 Šildymo režimo indikatorius  

(tik modeliuose SAC MT1224CH ir SAC MT1225CH)
C2	 Vėsinimo režimo indikatorius
C3	 Oro sausinimo režimo indikatorius
C4	 Ventiliatoriaus režimo indikatorius
C5	 Laikmačio indikatorius
C6	 Ekranas

C7	 Ventiliatoriaus sukimosi greičio indikatoriai (didelis, vidutinis, mažas, automatinis)
C8	 Įjungimo / išjungimo mygtukas POWER (įjungti)
C9 	 Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymo mygtukas FAN (ventiliatorius)
C10	 – mygtukas
C11	 + mygtukas
C12	 Laikmačio nustatymo mygtukas TIMER (laikmatis)
C13	 Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas MODE (režimas)

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
D1	 Ekranas
D2	 Įjungimo / išjungimo mygtukas POWER (įjungti)
D3	 Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas MODE (režimas)
D4	 Laikmačio nustatymo mygtukas TIMER (ventiliatorius)
D5	 Mygtukas SLEEP (miegas)

D6	 Mygtukas SWING (sukiojimasis)
D7	 Mygtukas ▲
D8	 Mygtukas ▼
D9 	 Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymo mygtukas FAN (ventiliatorius)
D10	Temperatūros matavimo vienetų pasirinkimo mygtukas °C / °F

ĮRENGIMAS
Nešiojamojo oro kondicionieriaus įrengimo vieta
■■ Pastatykite nešiojamąjį oro kondicionierių ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus šalia įžeminto elektros lizdo.
■■ Nešiojamasis oro kondicionierius turi įrengtus transportavimo ratukus A4, kad jį būtų lengviau transportuoti. Nenaudokite transportavimo ratukų A4, kai oro kondicionierių reikia 

traukti kilimais ar panašiais paviršiais. Stenkitės neužvažiuoti prietaisu ant jokių objektų.
■■ Norėdami pasiekti optimalaus efektyvumo, iki sienos ar kitų daiktų palikite bent 45 cm tarpą.
■■ Norint užtikrinti pakankamą nešiojamojo oro kondicionieriaus efektyvumą, visi langai ir durys privalo būti uždaryti, o žaliuzės ir užuolaidos – nuleistos.
■■ Įsitikinkite, ar patalpoje nėra jokio šilumos šaltinio. Nestatykite nešiojamojo oro kondicionieriaus labai drėgnoje patalpoje, pvz., skalbykloje.

Pastaba. 
Nenaudokite nešiojamojo oro kondicionieriaus patalpoms, kuriose yra kompiuterių serveriai ir pan., vėsinti.
Įrengimo, reguliavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus privalo vykdyti kvalifikuotas specialistas.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus lanksčiosios žarnos montavimas
■■ Lanksčiąją žarną B1 privaloma prijungti prie nešiojamojo oro kondicionieriaus ir įrengti ją lange atsižvelgiant į darbo režimus, kuriuos norite nustatyti. Lanksčiąją žarną B1 montuokite, 

jei norite pasirinkti šiuos darbo režimus: vėsinimą, oro sausinimą arba automatinį režimą. Lanksčiosios žarnos B1 montuoti nebūtina, jei norite pasirinkti ventiliatoriaus režimą.
■■ Pailginkite lanksčiąją žarną B1, kad ji būtų reikiamo ilgio. Pritvirtinkite antgalį B3 prie lanksčiosios žarnos B1 galo. Įkiškite jį į oro įleidimo angą A5 ir sukite dešinėn pusėn, kad 

žarna B1 būtų tinkamai pritvirtinta.
■■ Pritvirtinkite langinį išleidimo lizdą B2 prie lanksčiosios žarnos B1 galo.

Lanksčiosios žarnos montavimas naudojant audeklinį sandariklį
■■ Audeklinis sandariklis B7 tinka atidaromiems, slankiojamiesiems langams ir stoglangiams. Audeklinis sandariklis B7 tvirtinamas užsegamu lipuku, kad jį būtų lengviau pritvirtinti 

montuojant lange. Atidarykite langą ir atsiradusiame plyšyje sumontuokite audeklinį sandariklį B7 Tą vietą, kur montuosite audeklinį sandariklį B7, patariama kruopščiai nuvalyti 
tinkama riebalų šalinimo priemone. Nuplėškite apsauginę popieriaus juostelę ir priklijuokite juostą prie lango rėmo. Niekada neklijuokite prie vidinės rėmo pusės, antraip negalėsite 
uždaryti lango. Paskui priklijuokite antrą audeklinio sandariklio B7 dalį prie lango rėmo vidinės arba išorinės dalies. Patikrinkite, ar langą įmanoma uždaryti.

■■ Sandariklis turi užtrauktuką lanksčiajai žarnai B1 įtaisyti. Atsekite užtrauktuką toje vietoje, kur bus lengviau įtaisyti lanksčiąją žarną B1.
■■ Kai nešiojamasis oro kondicionierius yra nenaudojamas, audeklinio sandariklio B7 nuo lango nuplėšti nereikia, Langą galima uždaryti ir su pritvirtintu sandarikliu.

NEŠIOJAMOJO ORO KONDICIONIERIAUS VALDIKLIAI
A.	 VALDYMO SKYDELIS
■■ Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą. Nešiojamasis oro kondicionierius pradės veikti budėjimo režimu.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus įjungimas ir išjungimas
■■ Norėdami įjungti nešiojamąjį oro kondicionierių, paspauskite įjungimo mygtuką POWER (įjungti) C8. Paspauskite jį dar kartą, jei nešiojamąjį oro kondicionierių norite išjungti.

Pastaba. 
Niekada neišjunkite nešiojamojo kondicionieriaus traukdami maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Išjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių paspausdami mygtuką 
POWER (įjungti) C8, palaukite kelias minutes, tada atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Veikimo režimai
1.	Vėsinimo režimas
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) C13, kol užsidegs vėsinimo indikatorius C2. Pageidaujamą temperatūrą nustatykite spausdami – / + mygtukus C10 ir C11. Galite nustatyti 

nuo 18 iki 32 °C temperatūrą. 
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■■ Naudodami mygtuką FAN (ventiliatorius) C9 nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) C9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High 
(didelis greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis) – Auto (automatinis greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, valdymo skydelyje užsidegs atitinkamas indikatorius.

2.	Šildymo režimas (tik modeliuose SAC MT1224CH ir SAC MT1225CH)
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) C13, kol užsidegs šildymo indikatorius C1. Pageidaujamą temperatūrą nustatykite spausdami – / + mygtukus C10 ir C11. Galite nustatyti 

nuo 13 iki 27 °C temperatūrą.
■■ Naudodami mygtuką FAN (ventiliatorius) C9 nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) C9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High 

(didelis greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis) – Auto (automatinis greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, valdymo skydelyje užsidegs atitinkamas indikatorius. 
Po kelių minučių oro kondicionierius pradės šildyti. Ventiliatorius veiks trumpais protarpiais net tada, kai nustatyta temperatūra bus pasiekta.

■■ Veikiant šildymo režimui, ore esantis vanduo bus kondensuojamas oro kondicionieriuje ir kaupiamas vidiniame kondensato inde. Kai kondensato indas bus pilnas, ekrane 
C6 pasirodys  (pilnas kondensato indas) ir vandenį iš kondensato indo bus privaloma išpilti. Vykdykite nurodymus, pateiktus toliau šioje instrukcijoje esančiame skyriuje 
„Kondensato išleidimo anga“. Kai kondensato indas bus tuščias, oro kondicionierius vėl pradės veikti.

Pastaba. 
Oro kondicionierius automatiškai atšils, net jei jis bus pastatytas labai šaltoje patalpoje. Jis laikinai gali nustoti veikęs. Ekrane C6 pasirodys . Taip pat jis gali pradėti 
veikti triukšmingiau. Tai – normalu.

3.	Ventiliatoriaus režimas
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) C13, kol užsidegs ventiliatoriaus indikatorius C4. Naudodami mygtuką FAN (ventiliatorius) C9 nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį. 

Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) C9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High (didelis greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis). Kaskart paspaudus 
mygtuką, valdymo skydelyje užsidegs atitinkamas indikatorius, o ekrane C6 grafinis indikatorius parodys pasirinktą greitį. Esant šiam režimui, temperatūros nustatyti neįmanoma, 
taip pat prie nešiojamojo oro kondicionieriaus nebūtina prijungti lanksčiosios žarnos B1.

4.	Oro sausinimo režimas
■■ Lanksčioji žarna B1 būtinai privalo būti prijungta prie oro kondicionieriaus ir išvesta pro langą lauk. Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) C13, kol užsidegs oro sausinimo 

indikatorius C3. Ekrane C6 pasirodys . Veikiant šiam režimui, temperatūros arba ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatyti neįmanoma. Ventiliatoriaus sukimosi greitis 
nustatomas automatiškai.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus funkcijos
1.	Automatinio įjungimo funkcija
■■ Įjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių paspausdami mygtuką POWER (įjungti) C8. Spaudinėdami mygtuką MODE (režimas) C13 pasirinkite norimą nešiojamojo oro kondicionieriaus 

veikimo režimą. Naudokite – / + mygtukus C10 ir C11 norimai temperatūrai nustatyti ir atitinkamai mygtuką FAN (ventiliatorius) C9 – ventiliatoriaus greičiui pasirinkti. Norėdami 
nešiojamąjį oro kondicionierių išjungti, paspauskite įjungimo mygtuką POWER (įjungti) C8.

■■ Dabar paspauskite mygtuką TIMER (laikmatis) C12 ir ekrane C6 pasirodys laikrodžio piktograma su jame mirksinčiu laiko rodiniu. Naudodami – / + mygtukus C10 ir C11 nustatykite 
laiką, kada nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai įsijungs. Automatinio įjungimo laiką galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 valandų (iki 10 valandų galima nustatyti 
30 minučių padalomis, o iki 24 valandų – vienos valandos padalomis).

■■ Po kelių sekundžių laikas bus įrašytas į oro kondicionieriaus atmintį ir ekrane C6 pasirodys automatinio įjungimo indikatorius. Nustatytam laikui praėjus, nešiojamasis oro 
kondicionierius automatiškai įsijungs.

■■ Jei nustačius automatinio įjungimo laiką bus paspaustas mygtukas TIMER (laikmatis) C12 arba POWER (įjungti) C8, ši nuostata bus automatiškai atšaukta.

2.	Automatinio išjungimo funkcija
■■ Nešiojamajam oro kondicionieriui veikiant paspauskite mygtuką TIMER (laikmatis) C12 ir ekrane C6 pasirodys laikrodžio piktograma su jame mirksinčiu laiko rodiniu. Naudodami  

– / + mygtukus C10 ir C11 nustatykite laiką, kada nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai išsijungs.
■■ Automatinio išjungimo laiką galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 valandų.
■■ Po kelių sekundžių laikas bus įrašytas į oro kondicionieriaus atmintį ir ekrane C6 pasirodys automatinio išjungimo indikatorius. Nustatytam laikui praėjus, nešiojamasis oro 

kondicionierius automatiškai išsijungs.
■■ Jei nustačius automatinio išjungimo laiką bus paspaustas mygtukas TIMER (laikmatis) C12 arba POWER (įjungti) C8, ši nuostata bus automatiškai atšaukta.

B.	NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Baterijų įdėjimas ir keitimas
■■ Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje. Įdėkite į baterijų skyrių (2 × 1,5 V) AAA / LR03 šarmines baterijas ir uždarykite dangtelį.
■■ Dėdami baterijas įsitikinkite, ar baterijų poliai atitinka baterijų skyriaus viduje nurodytus polius.
■■ Keisdami baterijas, visada naudokite vieno tipo baterijas ir niekada nenaudokite senų ir naujų arba skirtingų tipų baterijų vienu metu.

Pastaba. 
Išėmus baterijas iš nuotolinio valdymo pulto visos nuostatos bus pašalintos. Įdėjus naujas baterijas, bus iš naujo nustatyti gamintojo užprogramuoti numatytieji nuotolinio 
valdymo pulto parametrai.

■■ Jeigu nuotolinio valdymo pultu nesinaudosite ilgiau nei 2 mėnesius, išimkite iš jo baterijas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
■■ Norint, kad nuotolinio valdymo pultas tinkamai veiktų, nuotolinio valdymo pultas iki nešiojamojo oro kondicionieriaus turi būti ne didesniu nei 7 m atstumu, ir tarp nuotolinio 

valdymo pulto ir nešiojamojo oro kondicionieriaus neturi būti jokių kliūčių, užstojančių signalų perdavimą.
■■ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nešiojamąjį oro kondicionierių. Signalų perdavimas patvirtinamas trumpu garso signalu.
■■ Nedėkite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiais saulės spinduliais apšviestoje arba labai aukštos temperatūros vietoje. Antraip signalai gali būti neperduodami.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus įjungimas ir išjungimas
■■ Norėdami įjungti nešiojamąjį oro kondicionierių, vieną kartą paspauskite mygtuką D2. Paspauskite mygtuką D2 dar kartą, jei nešiojamąjį oro kondicionierių norite išjungti.

Veikimo režimai
1.	Vėsinimo režimas
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) D3, kol rodyklė ekrane D1 sustos ties simboliu . Naudodami mygtukus ▲ / ▼ D7 ir D8 nustatykite norimą temperatūrą. Galite nustatyti 

nuo 18 iki 32 °C temperatūrą.
■■ Paspauskite mygtuką FAN (ventiliatorius) D9 ventiliatoriaus sukimosi greičiui nustatyti. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) D9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High (didelis 

greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis) – Auto (automatinis greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, rodyklė rodys kitą ekrane D1 matomos greičio juostos nuostatą.

2.	Šildymo režimas (tik modeliuose SAC MT1224CH ir SAC MT1225CH)
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) D3, kol rodyklė ekrane D1 sustos ties simboliu .
■■ Naudodami mygtukus ▲ / ▼ D7 ir D8 nustatykite norimą temperatūrą. Galite nustatyti nuo 10 iki 25 °C temperatūrą.
■■ Paspauskite mygtuką FAN (ventiliatorius) D9 ventiliatoriaus sukimosi greičiui nustatyti. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) D9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High (didelis 

greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis) – Auto (automatinis greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, rodyklė rodys kitą ekrane D1 matomos greičio juostos nuostatą.
■■ Veikiant šildymo režimui, ore esantis vanduo bus kondensuojamas oro kondicionieriuje ir kaupiamas vidiniame kondensato inde. Kai kondensato indas bus pilnas, ekrane 

C6 pasirodys  (pilnas kondensato indas) ir vandenį iš kondensato indo bus privaloma išpilti. Vykdykite nurodymus, pateiktus toliau šioje instrukcijoje esančiame skyriuje 
„Kondensato išleidimo anga“. Kai kondensato indas bus tuščias, oro kondicionierius vėl pradės veikti.
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Pastaba. 
Jei oro kondicionierius bus pastatytas labai šaltoje patalpoje, jis automatiškai pradės šildyti vidaus sistemą, kad prietaisas neužšaltų. Jis laikinai gali nustoti veikęs. Ekrane 
C6 pasirodys . Taip pat jis gali pradėti veikti triukšmingiau. Tai – normalu.

3.	Ventiliatoriaus režimas
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) D3, kol rodyklė ekrane D1 sustos ties simboliu .
■■ Paspauskite mygtuką FAN (ventiliatorius) D9 ventiliatoriaus sukimosi greičiui nustatyti. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) D9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High 

(didelis greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, rodyklė rodys kitą ekrane D1 matomos greičio juostos nuostatą.

Pastaba. 
Veikiant ventiliatoriaus režimui temperatūros nustatyti neįmanoma, todėl informacija apie temperatūrą ekrane D1 nebus rodoma.

4.	Oro sausinimo režimas
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) D3, kol rodyklė ekrane D1 sustos ties simboliu . Ekrane D1 rodoma „dH“.
■■ Veikiant oro sausinimo režimui, ventiliatoriaus sukimosi greičio pakeisti neįmanoma.

5.	Automatinis režimas
■■ Jei pasirinksite automatinį režimą, nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai parinks veikimo režimą, atsižvelgdamas į oro temperatūrą patalpoje.
■■ Spaudinėkite mygtuką MODE (režimas) D3, kol rodyklė ekrane D1 sustos ties simboliu .
■■ Paspauskite mygtuką FAN (ventiliatorius) D9 ventiliatoriaus sukimosi greičiui nustatyti. Spaudinėjant mygtuką FAN (ventiliatorius) D9, greitis keičiamas tokia eilės tvarka: High (didelis 

greitis) – Medium (vidutinis greitis) – Low (mažas greitis) – Auto (automatinis greitis). Kaskart paspaudus šį mygtuką, rodyklė rodys kitą ekrane D1 matomos greičio juostos nuostatą.
■■ Modeliams SAC MT9020C ir SAC MT1220C (be šildymo funkcijos): nešiojamasis oro kondicionierius įjungs ventiliatoriaus režimą, jei temperatūra patalpoje bus mažesnė nei 23 °C, 

o vėsinimo režimą – kai temperatūra patalpoje bus aukštesnė nei 23 °C.
■■ Modeliams SAC MT1224CH ir SAC MT1225CH (su šildymo funkcija): nešiojamasis oro kondicionierius įjungs šildymo režimą, jei temperatūra patalpoje bus mažesnė nei 20 °C, 

ventiliatoriaus režimą – jei temperatūra patalpoje bus 20–23 °C, ir vėsinimo režimą – kai temperatūra patalpoje bus aukštesnė nei 23 °C.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus funkcijos
1.	Miego funkcija
■■ Miego funkcija naudojama energijos sunaudojimui naktį mažinti, kai pastovi temperatūra nebūtina.
■■ Kaip pasirinkti veikimo režimą – šildymą arba vėsinimą – žr. pirmiau esantį naudojimo instrukcijos dalį.
■■ Paspaudus mygtuką D5, ekrane D1 atsiras simbolis . Nešiojamasis oro kondicionierius veiks paskutinį kartą pasirinktu režimu. 
■■ Jei buvo pasirinktas vėsinimo režimas, temperatūra per dvi valandas bus padidinta 2 °C. Ši nauja temperatūros nuostata bus palaikoma 6 valandas, o paskui nešiojamasis oro 

kondicionierius automatiškai išsijungs.
■■ Jei buvo pasirinktas šildymo režimas, temperatūra per dvi valandas bus sumažinta 3 °C. Ši nauja temperatūros nuostata bus palaikoma 5 valandas, o paskui nešiojamasis oro 

kondicionierius automatiškai išsijungs.
■■ Miego funkciją galima bet kada atšaukti paspaudus mygtuką D5, D3 arba D9.
■■ Miego funkcijos negalima nustatyti veikiant ventiliatoriaus ir oro sausinimo režimams.

2.	Automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija
Automatinis paleidimas
■■ Naudojant automatinę įjungimo funkciją galima nustatyti laiką, kuriam praėjus nešiojamasis oro kondicionierius bus automatiškai įjungtas.
■■ Įjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių paspausdami mygtuką D1 Spaudinėdami mygtuką D3 pasirinkite norimą nešiojamojo oro kondicionieriaus veikimo režimą. Naudokite 

mygtukus ▲/▼ D7 ir D8 norimai temperatūrai nustatyti ir atitinkamai mygtuką D9 – ventiliatoriaus greičiui pasirinkti. Norėdami nešiojamąjį oro kondicionierių išjungti, 
paspauskite įjungimo mygtuką D1.

■■ Paspaudus mygtuką D4 dukart, ekrane D1 bus rodomas laikas ir simbolis . Naudodami mygtukus ▲ / ▼ D7 ir D8 nustatykite laiką, kada nešiojamasis oro kondicionierius 
automatiškai įsijungs. Automatinio įjungimo laiką galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 valandų (iki 10 valandų galima nustatyti 30 minučių padalomis, o iki 24 valandų – vienos 
valandos padalomis).

■■ Patvirtinkite nuostatą, vieną kartą paspausdami mygtuką D4. Nustatytas laikas bus rodomas ekrane D1 ir jame švies simbolis .
■■ Nustatytam laikui praėjus, nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai įsijungs. Jei nustačius automatinio įjungimo laiką bus paspaustas mygtukas D4 arba D2, ši nuostata 

bus automatiškai atšaukta.

Automatinis išjungimas
■■ Naudojant automatinę išjungimo funkciją galima nustatyti laiką, kuriam praėjus nešiojamasis oro kondicionierius bus automatiškai išjungtas.
■■ Kai nešiojamasis oro kondicionierius yra įjungtas, vieną kartą paspauskite mygtuką D4. Ekrane D1 bus rodomas laikas ir simbolis .
■■ Naudodami mygtukus ▲ / ▼ D7 ir D8 nustatykite laiką, kada nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai išsijungs. Automatinio išjungimo laiką galima nustatyti nuo 30 

minučių iki 24 valandų (iki 10 valandų galima nustatyti 30 minučių padalomis, o iki 24 valandų – vienos valandos padalomis).
■■ Patvirtinkite nuostatą, vieną kartą paspausdami mygtuką D4. Nustatytas laikas bus rodomas ekrane D1 ir jame švies simbolis .
■■ Nustatytam laikui praėjus, nešiojamasis oro kondicionierius automatiškai išsijungs. Jei nustačius automatinio išjungimo laiką bus paspaustas mygtukas D4 arba D2, ši nuostata 

bus automatiškai atšaukta.

3.	Sklendžių pakreipimo kampo nustatymo funkcija
■■ Spaudžiant mygtuką D7, galima pasirinkti kairės arba dešinės pusės oro srautą. Vieną kartą paspaudus mygtuką D7, ekrane D1 pasirodys rodyklė ir simbolis . Paspaudus 

mygtuką D7, rodyklė dings ir funkcija bus atšaukta.

Temperatūros matavimo vienetų pakeitimas
■■ Oro kondicionieriui veikiant budėjimo režimu, paspauskite mygtuką D10, jei norite, kad vietoj °C temperatūra būtų rodoma °F, ir atvirkščiai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■■ Norėdami išvalyti nešiojamąjį oro kondicionierių, išjunkite jį, palaukite kelias minutes, tada ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Oro filtrų valymas
■■ Reguliariai naudojantis nešiojamuoju oro kondicionieriumi, bent kas 14 dienų būtina išvalyti filtrus, esančius už viršutinės ir apatinės oro įleidimo angų A7 bei A9 apsauginių 

grotelių, kad dulkės neužkimštų ventiliatoriaus.
■■ Atsargiai nuimkite apsaugines groteles ir išimkite filtrus. Išsiurbkite dulkes dulkių siurbliu. Jei filtrai labai nešvarūs, išplaukite juos rankomis šilto (maks. 40 °C temperatūros) vandens 

ir neutralios skalbimo priemonės tirpale. Paskui kruopščiai išskalaukite po tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite arba palaukite, kol savaime išdžius. Nedžiovinkite jų skalbinių 
džiovyklėje arba tiesioginėje saulės šviesoje. Kai oro oro filtrai bus sausi, įdėkite juos atgal į prietaisą.

Pastaba. 
Nenaudokite nešiojamojo oro kondicionieriaus be tinkamai įdėtų oro filtrų ir nenaudokite jo, jei oro filtrai yra šlapi ar drėgni.

■■ Vandens surinkimo (kondensato) indą privaloma išvalyti vos tik ekrane C1 pasirodo kodas , taip pat prieš padedant šį prietaisą į saugojimo vietą, kad jame nesusidarytų pelėsis.
■■ Namuose, kuriuose yra augintinių, būtina reguliariai išvalyti groteles, kad jos nebūtų užkimštos gyvūnų plaukais.
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Išorinio korpuso valymas
■■ Išorinį korpusą valykite minkšta šluoste, sudrėkinta šilto vandens ir neutralios valymo priemonės tirpalu. Paskui sausai nušluostykite paviršių.
■■ Valydami nešiojamąjį oro kondicionierių nepurkškite ant jo vandens ar kokio nors kito skysčio, taip pat nepilkite ant jo vandens ir nekiškite jo į vandenį ir jokį kitokį skystį.
■■ Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, tirpiklių, benzino ir pan.

Nešiojamojo oro kondicionieriaus saugojimas
■■ Norėdami nešiojamąjį oro kondicionierių nusausinti ir apsaugoti jį nuo pelėjimo, palikite šiltoje patalpoje maždaug 12 valandų, įjungę ventiliatoriaus režimą.
■■ Atjunkite lanksčiąją žarną B1 ir laikykite ją saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
■■ Išleiskite visą kondensatą iš kondensato indo – žr. skyrių „Kondensato išleidimo anga“.
■■ Išvalykite oro filtrus ir vėl juos įdėkite. Nuvalykite išorinį nešiojamojo oro kondicionieriaus korpusą. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.
■■ Oro kondicionierių laikykite tamsioje vėsioje sausoje vietoje.

Kondensato išleidimo anga
■■ Jei vandens lygis kondensato surinkimo inde pasiekia iš anksto nustatytą lygį, nešiojamojo oro kondicionieriaus ekrane C6 bus rodomas kodas  (pilnas kondensato indas). 

Norėdami išleisti kondensatą iš oro kondicionieriaus, atlikite šiuos veiksmus: 
	 1.	� Atjunkite maitinimo kabelio kištuką nuo elektros lizdo.
	 2.	� Atsargiai nuneškite nešiojamąjį oro kondicionierių į tokią vietą, kur galima būtų išleisti vandens.
	 3.	� Po vandens išleidimo anga A10 padėkite indą, į kurį tekės kondensatas. Atsargiai ištraukite vandens išleidimo angos A10 kamštį. Prijunkite vandens išleidimo žarną B6 ir 

palaukite, kol kondensatas ištekės.
	 4.	� Kai kondensato indas bus tuščias (kondensatas liausis tekėti), atjunkite vandens išleidimo žarną B6 ir užkimškite išleidimo angą A10 kamščiu.
	� 5.	� Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą ir įjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių.
■■ Jei norite, kad kondensatas nuolat būtų išleidžiamas iš nešiojamojo oro kondicionieriaus, vandens išleidimo žarną B6 galima prijungti prie nuotėkų vamzdžio. Atlikite šiuos veiksmus:

	 1.	� Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
	 2.	� Ištraukite viršutinės išleidimo angos A8 kamštį. Prijunkite vandens išleidimo žarną B6. Jei vandens išleidimo žarna B6 yra per trumpa, būtina įsigyti ilgesnę tokio pat tipo žarną. 

Niekada neilginkite vandens išleidimo žarnos B6 ilginamosiomis dalimis.
	 3.	� Prijunkite vandens išleidimo žarnos B6 galą prie nuotėkų vamzdžio.
	 4.	� Įkiškite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą ir įjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių.

Pastaba. 
Vandens išleidimo žarną B6 privaloma įrengti tame pačiame aukštyje arba žemiau viršutinės vandens išleidimo angos A8. Antraip kondensatas nebus tinkamai išleidžiamas 
iš kondensato indo.

Paruošimas pakartotiniam naudojimui
■■ Patikrinkite, ar nepažeisti maitinimo kabelis ir kištukas, ar oro filtrai švarūs. Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą naujas baterijas. Vykdykite skyriuje „Baterijų įdėjimas ir keitimas“ 

pateiktus nurodymus. Įrenkite nešiojamąjį oro kondicionierių, kaip nurodyta ankstesniame šios naudojimo instrukcijos skyriuje „Įrengimas“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Klaidų pranešimai
Ekrane rodoma Reikšmė Sprendimas

Žema temperatūra Nešiojamasis oro kondicionierius turi sistemą, kuri apsaugo jį nuo užšalimo esant labai žemai oro 
temperatūrai.
Nešiojamasis oro kondicionierius vėl pradės veikti, vos tik vidaus sistema bus atšildyta.

Šilumos jutiklio gedimas Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Pilnas kondensato indas Išleiskite vandenį iš kondensato indo. Vykdykite nurodymus, aprašytus pirmiau šioje instrukcijoje 
esančiame skyriuje „Kondensato išleidimo anga“.

Pastaba. 
Jei pirmiau minėti gedimai vėl pasikartotų, išjunkite nešiojamąjį oro kondicionierių ir nustatykite gedimo priežastį. Vėl jį įjunkite ir, jei gedimas vėl pasikartoja, atjunkite 
maitinimo kabelio kištuką nuo elektros lizdo ir kreipkitės į gamintoją, įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba atitinkamos kvalifikacijos specialistą, kad prietaisas būtų 
suremontuotas.

Trikčių šalinimas
■■ Prieš kreipdamiesi įgaliotąjį techninės priežiūros centrą pirmiausiai patikrinkite prietaisą pagal šiuos nurodymus:

Problema Galima priežastis Sprendimas
Nešiojamasis oro kondicionierius neįsijungia. Maitinimo tinklo lizde nėra įtampos. Įjunkite elektros grandinės pertraukiklį arba pabandykite prijungti prie 

kito elektros lizdo.
Maitinimo kabelio kištukas neįkištas į elektros 
lizdą.

Prijunkite elektros kištuką prie elektros lizdo.

Suveikė apsauginis vidaus saugiklis. Palaukite 30 minučių, ir, jei problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės 
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Nešiojamasis oro kondicionierius veikia trumpai. Neprijungta arba užsikimšusi lanksčioji oro 
išleidimo žarna B1.

Išjunkite oro kondicionierių, atjunkite žarną, patikrinkite, ar ji neužkimšta, 
ir vėl prijunkite žarną.

Užsikimšo oro įleidimo angos A7 ir A9. Išvalykite nešvarumus, kad oras būtų laisvai tiekiamas pro oro įleidimo 
angas.

Nešiojamasis oro kondicionierius veikia, bet 
nevėsina.

Neuždaryti patalpos langai ir durys. Būtinai uždarykite visas duris ir langus.
Patalpoje yra šilumos šaltinių. Jei įmanoma, pašalinkite šiuos šilumos šaltinius.
Neprijungta lanksčioji oro išleidimo žarna B1. Prijunkite lanksčią žarną B1.
Patalpa yra per didelio ploto. Dar kartą patikrinkite vėsinamą vietą.

Prietaisui veikiant sklinda nemalonus kvapas. Oro filtrai užkimšti nešvarumais, dulkėmis arba 
gyvūnų plaukais.

Išjunkite oro kondicionierių ir išvalykite filtrus, atsižvelgdami į pateiktus 
nurodymus.

Vėl įjungus nešiojamąjį oro kondicionierių, jis 
paveikia maždaug 3 minutes ir vėl išsijungia.

Jei oro kondicionierius išsijungia paveikęs 
trumpiau nei 3 minutes, reiškia apsauginis 
kompresoriaus saugiklis apsaugo jį nuo gedimo.

Palaukite kelias minutes, paskui vėl įjunkite oro kondicionierių.

Ekrane C1 rodomas klaidos pranešimas. Vykdykite skyriuje „Klaidų pranešimai“ pateiktus nurodymus.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SAC MT9020C
Maitinimo tinklo įtampa...............................................................................................................................................................................................................................................................................220–240 V / 50 Hz
Vėsinimo galia...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 kBtu / val.
Galia.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 000 W
El. srovės sunaudojimas....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4,35 A
EER aušinimo veiksnys.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2,6
Oro sausinimo efektyvumas.............................................................................................................................................................................................................................................................................................1 l / val.
Įrengto kondensato surinkimo indo talpa.........................................................................................................................................................................................................................................................................0,4 l
Šaldalo tipas ir svoris...................................................................................................................................................................................................................................................................................................R290/205 g
Oro srauto greitis..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................290 m3/v.
Triukšmo lygis ................................................................................................................................................................................................................................. 65 dB(A) (esant dideliam oro srauto intensyvumui)
Maksimali leistina perteklinio darbinio slėgio vertė: 
Aušinimo grandinės siurbimo / slėgio dalis...................................................................................................................................................................................................................................................... 1,2/2,3 MPa
Nešiojamojo oro kondicionieriaus pakuotės matmenys (p × i × a)................................................................................................................................................................................................440 × 325 × 695 mm
Svoris .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................29 kg (bendrasis)
Darbo aplinkos temperatūra (vėsinimo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................18–32 °C
Rekomenduojamas kambario plotas........................................................................................................................................................................................................................................................................20–31 m2

SAC MT1220C
Maitinimo tinklo įtampa...............................................................................................................................................................................................................................................................................220–240 V / 50 Hz
Vėsinimo galia................................................................................................................................................................................................................................................................................................maks. 12 kBtu / val.
Galia..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1170 W
El. srovės sunaudojimas..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................5,2 A
EER aušinimo veiksnys.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2,6
Oro sausinimo efektyvumas.........................................................................................................................................................................................................................................................................................1,5 l / val.
Įrengto kondensato surinkimo indo talpa.........................................................................................................................................................................................................................................................................0,4 l
Šaldalo tipas ir svoris...................................................................................................................................................................................................................................................................................................R290/235 g
Oro srauto greitis..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................280 m3/v.
Triukšmo lygis.................................................................................................................................................................................................................................. 65 dB(A) (esant dideliam oro srauto intensyvumui)
Maksimali leistina perteklinio darbinio slėgio vertė: 
Aušinimo grandinės siurbimo / slėgio dalis.................................................................................................................................................................................................................................................... 1,2 / 2,3 MPa
Nešiojamojo oro kondicionieriaus pakuotės matmenys (p × i × a)................................................................................................................................................................................................440 × 369 × 720 mm
Svoris .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................31 kg (bendrasis)
Darbo aplinkos temperatūra (vėsinimo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................18–32 °C
Rekomenduojamas kambario plotas........................................................................................................................................................................................................................................................................30–41 m2

SAC MT1224CH / SAC MT1225CH
Maitinimo tinklo įtampa...............................................................................................................................................................................................................................................................................220–240 V / 50 Hz
Vėsinimo galia................................................................................................................................................................................................................................................................................................maks. 12 kBtu / val.
Šildymo galia................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 kBtu/val.
Galia (vėsinimas/šildymas)............................................................................................................................................................................................................................................................................. 1230 W / 1035 W
El. srovės sunaudojimas (vėsinimas/šildymas).................................................................................................................................................................................................................................................5,4 A / 4,6 A
EER aušinimo veiksnys.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2,6
COP šildymo veiksnys..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2,8
Oro sausinimo efektyvumas.........................................................................................................................................................................................................................................................................................1,5 l / val.
Įrengto kondensato surinkimo indo talpa.........................................................................................................................................................................................................................................................................0,4 l
Šaldalo tipas ir svoris...................................................................................................................................................................................................................................................................................................R290/260 g
Oro srauto greitis..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................280 m3/v.
Triukšmo lygis.................................................................................................................................................................................................................................. 65 dB(A) (esant dideliam oro srauto intensyvumui)
Maksimali leistina perteklinio darbinio slėgio vertė: 
Aušinimo grandinės siurbimo / slėgio dalis.................................................................................................................................................................................................................................................... 1,2 / 2,3 MPa
Nešiojamojo oro kondicionieriaus pakuotės matmenys (p × i × a)................................................................................................................................................................................................440 × 369 × 720 mm
Svoris .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................31 kg (bendrasis)
Darbo aplinkos temperatūra (vėsinimo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................18–32 °C
Darbo aplinkos temperatūra (šildymo) ....................................................................................................................................................................................................................................................................10–25 °C
Rekomenduojamas kambario plotas........................................................................................................................................................................................................................................................................30–41 m2

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 65 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Pastaba. 
Jei nešiojamasis oro kondicionierius bus naudojamas viršijant pirmiau nurodytas darbo aplinkos temperatūros ribas, jo efektyvumas gali sumažėti.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti 
tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse 
prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos 
teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo 
pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


